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jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Mazanki za 2023 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 z pozn.zm.) w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z pdzn.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu dokonal analizy wynikéw badan zawartych
w sprawozdaniach z badan laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewngtrznej przez administratora
wodociagu (przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziadzu). Zestawienie sprawozdan zostalo przedstawione

w ponizszej tabeli.

Lp Numer Dot Miejsce poboru
: sprawozdania poboru

33/G/23/W/L.M

| 33/G/23/L.HS 09.05.2023 r. Budynek mieszkalny Mazanki 15
33.1/G/23/L.HS
34/G/23/W/L.M

2. 34/G/23/L.HS 09.05.2023 r. | Budynek mieszkalny Radzyn Wybudowanie 11
34.1/G/23/L.HS

3 3757/2023 16.05.2023 r. Stacja uzdatniania wqdy Mazanki- woda

uzdatniona
4, S 16052023 r. | Budynek mieszkalny Radzyin Wybudowanie 11
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5. 7340/2023 12.09.2023 r. Budynek mieszkalny Mazanki 15

6. 7341/2023 12.09.2023 r. | Budynek mieszkalny Radzyn Wybudowanie 11

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jako$ciag wody w roku sprawozdawczym pobral 2 probki. Badania wody zostaty
przeprowadzone przez Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Mikrobiologicznego Zywnosci
i Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudzigdzu. Administrator wodociagu
w ramach kontroli wewnetrznej pobrat acznie 4 probki ze stacji uzdatniania wody i u odbiorcow
wody. Badania wody wykonywato Laboratorium Centralne Miejskich Wodociggéw i Oczyszczalni

w Grudzigdzu.

Badania probek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia
coli w 100 ml wody, Enterokoki w 100 ml wody oraz og6lng liczb¢ mikroorganizméw w 22+2°C po
72h w 1 ml wody.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnos¢, barwe, zapach, smak, odczyn,
przewodnos¢.

W roku sprawozdawezym woda charakteryzowala si¢ stalg i dobrg jakoscia pod wzgledem
mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W badanej wodzie stwierdzono chwilowe skazenie
mikrobiologiczne bakteriami grupy coli, w zwigzku z czym wydano komunikat o warunkowej
jakosci wody do spozycia i wszczgto postgpowanie administracyjne. Administrator podjat szybkie
dzialania naprawcze i doprowadzit jakos¢ wody w zakresie wskazanego wyzej parametru do
zgodnego z normami.

Pozostale wyniki wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom
sanitarnym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu, dokonujgc analizy wynikow
badan zawartych w sprawozdaniach z badan laboratoryjnych wody za 2023 rok, stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi dostarczang zwodociggu publicznego Mazanki,

zarzgdzanego przez Miasto i Gming Radzyn Chelminski.
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