PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

i ) 86-300 Grudzigdz

1 @ 0 ul. Kosynierow Gdynskich 31

; tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11

K/ www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl

Znak: N.HK. 5211-29a-1/21 Grudziadz, dnia 25 stycznia 2021 r.
QG A W, ] . VW)

Burmistrz
AN M A Miasta i Gminy
,V" Radzyn Chetminski
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 Radzyn Chelminski

| OCENA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Rywatd, gm. Radzyn Chelminski za 2020 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2028.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach
z badan laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Panstwowej
Inspekcji  Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewngtrznej przez administratora wodociagu
(przeprowadzonej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego

Qnspektora Sanitarnego w Grudzigdzu) w nizej wymienionych punktach poboru

Lp. Numer sprawozdania Data poboru Miejsce poboru
L: 0680/2020 29.01.2020 1. Budynek mieszkalny
Stara Ruda 19
2 70/G/20/L.HK 16.06.2020 r. Budynek mieszkalny
Rywald 57a
3. 71/G/20/L.HK 16.06.2020 r. Budynek mieszkalny
Stara Ruda 19
4. 9219/2020 09.11.2020 r. Stacja Uzdatniania Wody,
Rywald
woda uzdatniona
5. 9220/2020 09.11.2020 . Budynek mieszkalny
Stara Ruda 19
6. 9221/2020 09.11.2020 r. Budynek mieszkalny
584085/20/GDY Rywald 57a
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7. 10364/2020 15.12.2020 r. Stacja Uzdatniania Wody,
Rywald
woda uzdatniona

8. 10365/2020 15.12.2020 r. Budynek mieszkalny
Stara Ruda 19
0. 15.12.2020 r. Budynek mieszkalny
10366/2020 Rywald 57a
STWIERDZA

1. Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Rywald, gm. Radzyn
Chelminski

UZASADNIENIE

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscig wody pobrat 3 prébki wody z monitorowanych punktéw poboru prébek
wody:  ze stacji uzdatniania wody i u odbiorcow wody. Pozostate probki wody pobrane zostaty w
ramach kontroli wewng¢trznej przez administratora wodociggu.

Badania probek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki,
0g6lng liczbg¢ mikroorganizméw w 22+2°C po 72h.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metno$é, barwe, zapach, smak, odczyn,
przewodno$¢, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan, chlorki, twardo$¢, magnez, indeks
nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedz, nikiel, otéw, rte¢, selen, séd,
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, ¥ WWA, bromiany, £ THM, X Trichloroeten i Tetrachloroeten,
1,2 — Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryne, bromodichlorometan, akrylamid ‘
1 pestycydy oraz ich sume.

Przez caly omawiany okres badana woda charakteryzowala si¢ dobra jakoscig pod wzgledem
mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Na poczatku roku sprawozdawczego zakorficzono postepowanie administracyjne dotyczace
podwyzszonej barwy. Potwierdza to sprawozdanie z badaf wody pobranej w dniu 29.01.2020 r.
(Nr 0680/2020).

W badanej wodzie pobranej przez administratora w dniu 09.11.2020 r. chwilowo we wszystkich
punktach stwierdzono podwyzszong barwe, dodatkowo w jednym punkcie odnotowano podwyzszong
wartos¢ indeksu nadmanganianowego. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu
zwrocil si¢ z zapytaniem czy jest mozliwe usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci w ciagu 30
dni. Administrator po szybkiej reakcji doprowadzil jakos¢ wody do zgodnej z wymaganiami, co
potwierdzaja sprawozdania z badan wody pobranej przez administratora w dniu 15.12.2020 r.
(Nr 10364/2020, Nr 10365/2020, Nr 10366/2020).

Przekroczenie w/wym parametréw bylo krotkotrwale i nie wplynelo na ostateczng ocene jakosci
wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu, na podstawie uzyskanych
sprawozdan z badan, stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Rywald.
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. Rownoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkancow o jakosci wody
do spozycia.

Otrzymuja:

1. Adresat PANSTWOWY[POWIATOWY
2. ala INSPEK ANITARNY
' W GRYGZIADZU

A.S tel. (056) 45 178 28 Bedth [Rruszka
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