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OCENA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Radzyn Chetminski za 2020 rok.

‘ Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2028) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach
z badan laboratoryjnych wody wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej przez administratora
wodociggu (przeprowadzonej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudzigdzu) w nizej wymienionych punktach poboru

Lp. Numer sprawozdania Data Miejsce poboru
poboru
1. 4365/2020 08.06.2020 r. Stacja Uzdatniania Wody,
Radzyn Chelminski
‘v woda uzdatniona
2. 4366/2020 08.06.2020 . Urzad Miasta i Gminy
Radzyn Chelminski,
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
3. 4367/2020 08.06.2020 r. SPZOZ
272337/20/GDY Radzyn Chelminski,
ul. Tysiaclecia 21
4. 7304/2020 08.09.2020 r. Centrum Integracji Spolecznej
Szumitowo
3 7305/2020 08.09.2020 . Przepompownia Sciekow
Radzyn Chelminski, ul. Fijewo

STWIERDZA

1. Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Radzyn Chetminski.
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UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nie  pobral probek wody w opisywanym roku sprawozdawczym z uwagi na
epidemiologiczng sytuacj¢ w kraju wody. Administrator wodociggu w ramach kontroli wewnetrznej
pobral 5 probek z monitorowanych punktéw poboru probek u odbiorcy wody i ze stacji
uzdatniania wody.

Badania probek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki,
0g0lng liczbg mikroorganizmow w 22+2°C po 72h.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnoé¢, barwe, zapach, smak, odczyn,
przewodnos¢, jon amonowy, antymon, azotyny, azotany, zelazo, mangan, chlorki, twardosé, magnez,
indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedz, nikiel, olow, rtec, selen,
sod, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, T WWA, bromiany, ¥ chloranéw i chlorynéw, £ THM,
Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2 — Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryne,
tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sume.

Przez caly omawiany okres badana woda charakteryzowala si¢ dobrg jakoscia pod wzgledem
mikrobiologicznym i fizykochemicznym

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu, na podstawie uzyskanych
sprawozdan z badan, stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Radzyn Chelminski.

Réwnoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkancow
o jakosci wody do spozycia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
AS tel. (056) 45 178 28 PANSTWO POWIATOWY
INSPEKTOR/SANITARNY
WGRU ZIADZU

Strona2z 2




