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O C EN A OBSZAROWA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

na terenie miasta i gminy Radzyn Chetminski za 2022 rok.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust.

I pkt 1ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Pafnstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195

z pbzn.zm.) w zwigzku zart. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pozn.zm.)

i § 23 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przesyla informacj¢ dotyczaca

oceny jakosci wody do spozycia przez ludzi i szacowane ryzyko zdrowotne konsumentow na terenie

miasta i gminy Radzyn Chetminski za rok 2022 r.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego nad jakosciag wody pobrat w 2022 r. z w/wym. wodociagéw 8 probek wody
z punktow zgodnosci znajdujgcych si¢ u odbiorcow ustug, ktére zostaly zbadane w zakresie
parametrow bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Jakos¢ wody z wodociggéw na terenie miasta i gminy Radzyn Chelminski byla rowniez

kontrolowana przez zarzadce obiektow w ramach  kontroli wewnetrznej, zgodnie

z harmonogramem  uzgodnionym z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
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w Grudzigdzu. Badania zostaly wykonane w ilosci probek i terminach zgodnie z zalozeniami.
Administrator pobrat tacznie 20 probek wody z punktow zgodnosci zarowno na stacji uzdatniania
wody jak i u odbiorcy indywidualnego.

W ciggu roku wiekszych zastrzezen nie budzila jako$¢ wody dostarczana przez wodociagi
publiczne na terenie gminy Radzyn Chetminski. Incydentalnie odnotowano ponadnormatywne
ilosci manganu w wodociggach publicznych Mazanki i Radzyn Chelminski, ponadnormatywne
iloéci indeksu nadmanganianowego w wodociagach publicznych Rywald i Radzyn Chelminski,
ponadnormatywne ilosci twardo$ci ogolnej w wodociagu publicznym Radzyn Chelmifski oraz
ponadnormatywne ilosci Zelaza, zwigkszong barwe i metnosc w wodociggu publicznym Rywald.
Administrator przeprowadzit dzialania naprawcze i w terminie 30 dni od dnia otrzymania
sprawozdan, przekazal kolejne sprawozdania z badan, ktore potwierdzily doprowadzenie jakosci
wody do zgodnej z wymaganiami.

Cze$¢ mieszkancow miasta Radzyn Chelminski oraz mieszkafncy w miejscowosciach
Debieniec, Gawlowice, Gziki, Janowo, Kneblowo, Nowy Dwor, Radzyn-Wies, Rozental,
Zakrzewo, Zielnowo uzytkuja dobrg wodg pochodzaca z gminy Pluznica w powiecie wabrzeskim.

W 2022 r. nie odnotowano zgloszen reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody
na terenie miasta i gminy Radzyn Chelminski.

Na podstawie przedstawionych wynikow badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Grudzigdzu dokonal oceny obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi na terenie miasta i gminy Radzyn Chelminski za rok 2022. Stwierdzil, ze jakos¢ wody
pochodzgca z wodociagéw publicznych w Mazankach, Rywaldzie, w Radzyniu Chetminskim
i z sieci na terenie Gminy Radzyn Chelmifski zasilanej przez wodociag publiczny Mgowo

gm. Pluznica jest przydatna do spozycia.

SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO

Mieszkancy miasta i gminy Radzyn Chelminski sg zaopatrywani w wode bezpieczng dla
zdrowia ludzkiego, wolng od mikroorganizméw chorobotworezych i pasozytow w liczbie
stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilosciach
zagrazajacych zdrowiu. We wspomnianych wyzej wodociagach stwierdzono incydentalnie
przekroczenie parametrow fizykochemicznych. Dzigki dziataniom naprawczym przeprowadzonym
przez administratora wodociggow nieprawidlowosci zostaly wyeliminowane i nie wplynely na
ostateczng oceng jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W optymalnych warunkach woda do picia powinna by¢ bezbarwna. Zabarwienie wody jest

najczesciej wynikiem obecnosci barwnych substancji organicznych z zwigzanych z frakcja
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humusowa gleby. Na barwg¢ wody silnie wplywa rowniez obecno$é zelaza i innych metali
W postaci zanieczyszczen naturalnego pochodzenia lub produktéw korozji.

Mangan wystepujacy w wodzie w st¢zeniach przekraczajacych 0,1 mg/l nadaje niepozadany
smak napojom, a takze powoduje przebarwienia urzadzen sanitarnych i odziezy podczas prania.
Obecnos¢ manganu w wodzie do spozycia przez ludzi, moze doprowadzi¢ do odkladania si¢
osadow w systemie dystrybucji. Mangan czgsto powoduje tworzenie si¢ powloki na przewodach
wodociggowych, ktéra moze ztuszczaé si¢ w postaci czarnego osadu.

Metnos¢ stanowi warto$ciowy wskaznik oceny jakosci wody na roznych etapach jej
uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwlaszcza jako wskaznik skutecznosci procesOw oczyszczania.
W szezegblnosci wysokie lub zmienne jej wartogci mogg wskazywac na pogorszenie jakosci wody
ujmowanej lub sygnalizowaé nieprawidlowosci w procesie uzdatniania wody albo w stanie
technicznym  systemu  dystrybucji. Metnos¢ wody nie jest parametrem odnoszacym sig
bezposrednio do zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Twardos¢ ogolng definiuje si¢ jako sumaryczng zawartosé jonéw wapnia i magnezu.
Wedlug WHO nie ma zadnych przekonywujgcych dowodéw, ze twardogé wody powoduje
nickorzystne skutki zdrowotne u ludzi. Nie mniej woda o nadmiernej twardosci tatwo tworzy osady,
stopniowo zmniejszajgce przepustowos¢ przewodow.

Zelazo obecne w wodzie do spozycia w ilosciach podwyzszonych wplywa przede
wszystkim na stan techniczny sieci wodociggowej, ale réwniez ma niekorzystne dzialanie na
parametry organoleptyczne — pogarsza barwe¢ wody, nadaje jej metaliczny smak. Ogranicza
rowniez mozliwosci wykorzystania wody do celow gospodarczych. Jego wplyw na zdrowie
konsumentéw jest niewielki nawet gdy w widoczny sposob wplywa na barwe, smak i metnose.

Utlenialno$¢ okresla si¢ ile tlenu, pobraly zanieczyszczenia w wodzie do swojego
utlenienia z nadmanganianu potasu, ktéry zostal uzyty do oznaczenia. Utlenialno$¢ jest waznym
wskaznikiem opisujacy w sposéb umowny, zawartosé zwigzkow organicznych w wodzie
poniewaz wskazuje na obecno$¢ w wodzie substancji organicznych oraz nieorganicznych, ktore
sa latwo utleniane, np. zwigzki zelaza, azotu. Pod wzgledem sanitarnym utlenialno$¢ ma
szczegolne znaczenie, jesli jest wywolywana poprzez zwigzki organiczne pochodzenia

zwierzecego.
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