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N.HK- 5211-10a-1/15 Grudziadz, 28 stycznia 2015rr.

Miasto 1 Gmina

Radzyn Chelminski

Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 Radzyn Chelminski

OCENA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Mazanki, gm. Radzyn Chelminski za 2014 r.

~ Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
g,-litarnej (Dz.U. z2011 r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 123 z 2006 r.,
poz. 858 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakosci
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach 2z badan

laboratoryjnych numery jak nizej

Lp. | Numer sprawozdania Data poboru | Miejsce poboru

1. |44/ G/ 14/ L.HK 10.04.2014 | Budynek mieszkalny Adam Radko
Mazanki 15

2. |145/G/ 14/ L HK 10.04.2014 | Budynek mieszkalny Piotr Topolewski
Radzyn Wybudowanie 11

3. |2025/2014 25.04.2014 | Budynek mieszkalny Adam Radko
Mazanki 15

dokonujac oceny pobranych probek wody

STWIERDZA

1. Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Mazanki.

2. Zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych dla oznaczen badanych parametrow z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.).



UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscig wody pobral 2 prébki wody z monitorowanych punktéw poboru probek wody:
u odbiorcéw wody. Kolejna probka wody pobrana zostata w ramach kontroli wewngtrznej wykonane) przez

administratora wodociggu.

W ramach nadzoru sanitarnego wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia col..

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnos¢, barwe, zapach, smak, odczyn,
amonowy jon, przewodnosc.

Stwierdzono, ze woda nie spelnia wymagan okreslonych w czeséci B zalacznika nr 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.
Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.). Badana woda charakteryzowala si¢ zwigkszong metnoscig 1,5 NTU (punkt
poboru Adam Radko Mazanki 15) - (norma 1 NTU). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badan

nr 44/G/14/L.HK.
Badanie sprawdzajace, prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrzne) przez administratora

wodociggu w dniu 25.04.2014 r. (punkt poboru Adam Radko Mazanki 15- nr sprawozdania: 2025/2014) nie
ujawnito zwiekszonej) metnosci.
Parametry mikrobiologiczne w badanych probkach wody odpowiadajg wymaganiom sanitarnym. J
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu , na podstawie uzyskanych sprawozdan z

badan, stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Mazanka.

Roéwnoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858 z pdézn. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkancéw o jakosci

wody do spozycia.
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OCENA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Radzyn Chetminski za 2014.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekc;i
tnitamej (Dz.U.z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 123 z 2006 r.,
poz. 858 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakosci
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach 2z badan
laboratoryjnych numery jak nize;j

Lp. | Numer sprawozdania Data poboru | Miejsce poboru
1. |18/ G/ 14/ L.HK 18.02.2014 | Urzad Miasta 1 Gminy
Radzyn Chetminski, Pl. Tow. Jaszczurczego
2. |19/G/14/LHK 18.02.2014 | Przepompownia
Radzyn Chelminski, ul. Fijewo
3. |20/ G/ 14/ L.HK 18.02.2014 | Centrum Integracji Spoteczne;
Szumitowo
4, | 1044/2014 05.03.2013 | Urzad Miasta i Gminy
_ Radzyn Chelminski, Pl. Tow. Jaszczurczego
W | 5. 10452014 05.03.2013 | Przepompownia
Radzyn Chetminski, ul. Fijewo
6. | 46/ G/ 14/ L. HK 10.04.2014 | Sklep Spozywczy
Rywald 57
7. |47/ G/ 14/ LHK 10.04.2014 | Gospodarstwo Rolne Adam Frankiewicz
Stara Ruda
8. |[2309/2014 12.05.2014 | Sklep Spozywczy
Rywald 57
9. |2310/2014 12.05.2014 | Gospodarstwo Rolne Adam Frankiewicz
Stara Ruda
10. | 134/ G/ 14/ L. HK 03.09.2014 | stacja uzdatniania wody
Radzyn Chetminski
11. | 525/N//HK/2014: 03.09.2014 | Szkota Podstawowa
LHK.9051.2.750/N/14 Radzyn Chelminski, ul. Sady
12. | 5205/2014 23.09.2014 | Urzad Miasta 1 Gminy
Radzyn Chelminski, Pl. Tow. Jaszczurczego

dokonujac oceny pobranych probek wody



STWIERDZA

1. Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Radzyn Chelminski.

2. Zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych dla oznaczen badanych parametréw z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscig wody pobral 7 probek wody z monitorowanych punktéw poboru probek wody:
6 probek u odbiorcow wody 1 1 probke ze stacji uzdatniania wody. Kolejne probki wody pobrane zostaty w
ramach kontroli wewnetrznej wykonanej przez administratora wodociagu.

W ramach nadzoru sanitarnego wykonano badania prébek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: 0golng liczbe mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 godz.
w 1 ml wody, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki katowe i Clostridium perfringens.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: m¢tnosé, barwe, zapach, smak, odczyn,
amonowy jon, azotany, azotyny, zelazo, mangan, przewodnos¢ elektryczng wiasciwa, chlorki, twardos¢,
utlenialnosé, fluorki, miedz, otéw, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, nikiel rteé, selen, sdd, siarczan,
cyjanki, benzo(a)piren, ) WWA, bromiany, X THM, X trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan,
chlorek winylu, epichlorohydryne, > chloranéw 1 chlorynéw, antymon, , benzen, pestycydy i ) pestycydow.

Z przeanalizowanych sprawozdan z badan wody pobranej dnia 18.02.2014 r. wykonanych w ramach
sprawowanego nadzoru przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudzigdzu wynika, ze
woda pobrana z Przepompowni Radzyn Chetminski, ul. Fijewo (nr sprawozdania Nr 19/G/14/LHK) zawierala
ponadnormatywng ilo$¢ amonowego jonu na poziomie 1,55 mg/dm” (norma 0,5 mg/dm>). W ciggu 30 dm
wode doprowadzono do obowigzujgce) normy w zakresie tego parametru, co potwierdzono kontrolnymi
badaniami wody nr 1044/2014 1 1045/2014.

Jednak kolejne badania wody z dnia 10.04.2014 r. punkt poboru wody: Sklep Spozywczy Rywatd 57
(nr sprawozdania: 46/G/14/L.HK) 1 Gospodarstwo Rolne Adam Frankiewicz Stara Ruda (nr sprawozdania:
47/G/14/L.HK) ponownie wykazaty zwiekszona ilo$¢ amonowego jonu od 0,71 mg/dm’ do 1,29 mg/dm”.

Administrator wodociggu wykonal kontrolne badania wody, ktére nie ujawnily przekroczen w
zakresie amonowego jonu, co potwierdzajg sprawozdanie z badan nr 2309/2014 1 2310/2014 z dnia
12.05.2014 r. oraz 5205/2014 r. z 23.09.2014 r.

Parametry mikrobiologiczne w badanych prébkach wody odpowiadaja wymaganiom sanitarnym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu , na podstawie uzyskanych sprawozdan z

@

badan, stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Radzyn Chelminski.

Rownoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006r nr 123, poz. 858 z pdzn. zm.) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkancéw o jakosci wody do
spozycia.
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