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Burmistrz Miasta 1 Gminy
Radzyn Chelminski

Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 Radzyn Chetminski

OCENA
Jakosel wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Radzyn Chetminski za 2015 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2015 r..
poz. 139 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989). Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Grudzigdzu po rozpatrzeniu danych zawartych
w sprawozdaniach z badan laboratoryjnych numery jak nizej

| Lp. Numer sprawozdania | Data poboru Migjsce poboru §
Lo | 23GASA. FHIK 16.02.2015 stacja uzdatniania wody
Radzyn Chetminski
2. | 24/G/15/L.HK 16.02.2015 Przepompownia Sciekow
Radzyn Chetminski. ul. Fijewo
3. | 86/N/HK/2015 16.02.2015 Centrum Integracji Spolecznej
| LHK.9051.2.94/N/15 ' Szumilowo B
4. | 160/G/15/L.HK 1 14.09.2015 Gospodarstwo Rolne
) _ ] B ) Stara Ruda
3. | 161/G/15/L.HK 14.09.2015 Sklep spozywczy
R : B | | Rywald 57A
6. | 5782/2015 29.09.2015 | Urzad Miasta i Gminy
Radzyn Chelminski.,
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
7. | 5783/2015 29.09.2015 Sklep spozywezy
Rywald S7A
8. | 5784/2015 29.09.2015 Gospodarstwo Rolne
| Stara Ruda

dokonujac oceny pobranych probek wody

STWIERDZA

1. Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Radzyn Chelminski.



2. Zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych dla oznaczen badanych parametréow z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscia wody pobrat 5 probek wody z monitorowanych punktow poboru probek
wody: 4 probki u odbiorcow wody i 1 probke ze stacji uzdatniania wody.

Dodatkowo w ramach kontroli wewnetrznej pobierane byly probki wody przez administratora
wodociagu.

W ramach nadzoru sanitarnego wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: ogdlna liczbe mikroorganizmow w temp. 22°C po 72
godz. w1 ml wody, bakterie grupy coli. Escherichia coli, Enterokoki kalowe i Clostridium
perfringens.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnosé, barwe, zapach, smak. odczyn.
amonowy jon, azotany, azotyny., zelazo, mangan, przewodno$¢ elektryczna wiasciwa., chlorki.
twardos¢. utlenialnos¢, fluorki, miedz, olow, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, nikiel, rte¢. selen. sod.
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, > WWA, bromiany, ¥ THM, X trichloroeten i tetrachloroeten, 1.2-
dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydryng, ¥chloranéw i chloryndéw, antymon, . benzen.
pestyeydy 1 > pestycydow.

Woda pobrana w dniu 16.02.2015 r. odpowiadata w badanym zakresie wymaganiom sanitarnym.

Natomiast stwierdzono. ze woda pobrana w dniu 14.09.2015 r. nie spelnia wymagan okreslonych
wczgsei B pkt 2 zatgeznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). W badanej wodzie
stwierdzono przekroczenie amonowego jonu od 1,62 mg/dm?® do 2,03 mg/dm? (norma 0,50 mg/dm? ).
Punkty poboru: Gospodarstwo Rolne Stara Ruda i Sklep Spozywczy Rywatd 57A (sprawozdania
nr 160/G/15/L.HK 1161/G/15/L.HK).

Badania sprawdzajace, probek wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej przez administratora
wodociggu w dniu 29.09.2015 r. z budynku Urzedu Miasta | Gminy Radzyn Chetminski, Pl. Tow.
laszezurczego 9; Sklepu Spozywezego Rywald S7A 1 Gospodarstwa  Rolnego Stara Ruda
(sprawozdania nr  5782/2015: 5783/2015; 5784/2015) nie ujawnily ponadnormatywnych ilosci
amonowego | onu.

Dzialania naprawcze prowadzone przez administratora wodociagu doprowadzily do poprawy
jakosci wody.

Parametry mikrobiologiczne w badanych probkach wody odpowiadaja wymaganiom sanitarnym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu, na podstawie uzyskanych sprawozdan z
badan, slwi.erdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Radzyn
Chelminski.

Rownoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2015 r.. poz. 139 z pozn. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu wnosi o poinformowanie mieszkancow o
jakosci wody do spozycia.

Otrzymuja:
[L. Adresat
2. ala

Opracowala: KS (56) 45178 28
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Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Mazanki, gm. Radzyn Chelminski za 2015 rok.

Na podstawie art. | pkt I, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r.. poz. 1412). w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu s$ciekow (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 139 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2z 2015r., poz. 1989), Panstwowy
Powiatowy Inspektor  Sanitarny ~ w  Grudziadzu  po rozpatrzeniu danych zawartych
w sprawozdaniach z badan laboratoryjnych numery jak nizej

Lp; Numer sprawozdania | Data poboru ~ Migjsce poboru
15 90/G/15/L.HK 12.05.2015 Budynek hlieszkalny
. Radzyn Wybudowanie 11
2. 91/G/15/L.HK 12.05.2015 stacja uzdatniania wody
Mazanki
3. 287/N/HK/2015 [ 12.05.2015 Budynek mieszkalny |
LHK.9051.2.466/N/15 Mazanki 15
4. 30802015 ' 29.052015 | stacja  uzdatniania  wody
B Mazanki )
- 3081/2015 29.05.2015 Budynek mieszkalny
Mazanki 15

dokonujac oceny pobranych probek wody

STWIERDZA
1. Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Mazanki.

2. Zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych dla oznaczen badanych parametréw z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).



UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscia wody pobral 3 probki wody z monitorowanych punktéw poboru probek
wody: 2 probki u odbiorcéw wody i 1 probke ze stacji uzdatniania wody. Kolejne 2 probki wody
pobrane zostaly w ramach kontroli wewnetrznej wykonanej przez administratora wodociggu.

W ramach nadzoru sanitarnego wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: 0g06Ing liczbe mikroorganizmow w temp. 22°C po 72
godz. w1 ml wody, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kalowe i Clostridium
perfringens.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnosc, barwe, zapach, smak, odczyn.
amonowy jon, azotany, azotyny, zelazo. mangan, przewodnosc elektryczna wihasciwa, chlorki.
twardos¢, utlenialnosé. fluorki. miedz, olow. glin, arsen, bor, chrom og., kadm, nikiel, rtgc. selen, sod.
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, >WWA, bromiany, £ THM, X trichloroeten i tetrachloroeten, 1.2-
dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydryne, Schloranow i chlorynéw, antymon, ., benzen.
pestycydy i Y pestycyddw.

W probee wody pobranej 12.05.2015 r. z budynku mieszkalnego Radzyn Wybudowanie 11 nie
odnotowano przekroczen pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Natomiast stwierdzono, ze woda pobrana réwniez w dniu 12.05.20] 5 r. z dwoch innych punktow
poboru nie spelnia wymagan okreslonych w czesci B pkt 5,6 i 15 zalacznika nr 3 oraz pkt 14
zalacznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r.. poz. 1989). W badanej wodzie stwierdzono
przekroczenie: manganu 308 wg/dm® ( norma SO ng/dm?): zelaza 230 pg/dm?® (norma 200 pg/dm?) -
punkt poboru: budynek mieszkalny Mazanki 15 (sprawozdanie 287/N/NHK/2015 ) oraz zwiekszona
metnosc od 1.8 NTU do 2.7 NTU (norma 1 NTU). Punkty poboru: stacja uzdatniania wody Mazanki i
budynek mieszkalny Mazanki 15 (sprawozdanie 91/G/15/L.HK i 287/N/NHK/2015 ). a takze
podwyzszona twardosé¢ 521.5 mg/dm® (norma 60-500 mg/ dm?) (budynek mieszkalny Mazanki 15:
sprawozdanie 287/N/NHK/2015)

Badania sprawdzajace, probek wody pobranej w ramach kontroli wewngtrzne) przez administratora
wodociagu w dniu 29.05.2015 r. ze stacji uzdatniania wody Mazanki (sprawozdanie 3080/2015) i 2
budynku mieszkalnego Mazanki 15 (sprawozdanie 3081/2015) nie ujawnily ponadnormatywnych
tlosei manganu, zelaza oraz nie odnotowano zwigkszonej metnoéei i twardosei,

Dziatania naprawcze prowadzone przez administratora wodociagu doprowadzily do poprawy
Jakosci wody.

Parametry mikrobiologiczne w badanych probkach wody odpowiadaja wymaganiom
sanitarnym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu. na podstawie uzyskanych
sprawozdan z badan, stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Mazanki.

Rownoczesnie zgodnie z art, 12 ust. 1. ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U, z 2015 r.. poz. 139 z pozn. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu wnosi o poinformowanie mieszkancow o
jakosci wody do spozycia.

Otrzymuja:
|1.  Adresat
2. a/a

Opracowala: KS (56) 45 178 28




