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Burmistrz Miasta 1 Gminy
Miasta 1 Gminy
Radzyn Chetminski
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 Radzyn Chetminski
OCENA
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Radzyn Chelminski za 2016 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowgj
Inspekeji Sanitarnej (Dz.U, z 2015 r,, poz. 1412 z pdézn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z
2015 r., poz. 139 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 ., w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989), Panstwowy
Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Grudziadzu  po rozpatrzeniu danych zawartych
w sprawozdaniach z badan laboratoryjnych numery jak nizej

Lp. Numer sprawozdania Data poboru Miejsce poboru
1. | 38/G/16/L.HK 24.02.2016 stacja uzdatniania wody
Radzyn Chelminski
2. | 39/G/16/LHK 24.02.2016 | Urzad Miasta i Gminy
Radzyn Chelminski,
S Pl. Tow, Jaszczurczego 9
3. | 119/N/HK/2016 24.02.2016 Przepompownia Sciekéw
LHK.9051.2.114/N/16 Radzyn Chelminski, ul. Fijewo
4. | 1107/2016 2.03.2016 Przepompownia Sciekéw
i Radzyf Chelminski, ul. Fijewo
5. | 1108/2016 2.03.2016 stacja uzdatniania wody
Radzyn Chelminski
6. | 110972016 2.03.2016 Urzad Miasta i Gminy
| Radzyn Chelminski,
| Pl. Tow. Jaszczurczego 9
7. | 67/G/16/LHK 21.03.2016 Urzad Miasta i Gminy
Radzyn Chehminski,
Pl. Tow. Jaszezurezego 9
8. | 68/G/16/LHK 21.03.2016 Przepompownia Sciekow
| Radzyn Chelminski, ul. Fijewo
9. | 167/G/16/L.HK 5.09.2016 SPZOZ
Radzyn Chetminski,
ul. Tysiaclecia 21
10. | 168/G/16/L.HK 5.09.2016 Centrum Integracji Spolecznej
Szumilowo
I




11.[ 596372016 5102016 | SPZOZ B
Radzyn Chelminski,
ul. Tysiaclecia 21

12.| 203/G/16/L.HK “1'11.10.2016 SPZOZ
Radzyn Chelminski,
ul. Tysiaclecia 21

13. | 204/G/16/L.HK 11.10.2016 stacja uzdatniania wody
- Radzyn Chelminski

dokonujsc oceny pobranych probek wody

STWIERDZA

1. Warunkows przydatnoé¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego
Radzyn Chelminski.

2. Zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych dla oznaczen badanych parametrow z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakodcia wody pobral 9 prébek wody z monitorowanych punktéw poboru probek
wody: 7 probek u odbiorcéw wody i 2 prabki ze stacji uzdatniania wody. Kolejne 4 probki wody
zostaly pobrane w ramach kontroli wewngtrznej wykonanej przez administratora wodociagu.

W ramach nadzoru sanitarnego wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: ogélng liczbe mikroorganizmow w temp. 22°C po 72
godz. w1 ml wody, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki katowe i Clostridium
perfringens.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnosé, barwe, zapach, smak, odczyn,
amonowy jon, azotany, azotyny, zelazo, mangan, przewodnosé elektryczng wiladciwa, chlorki,
twardosé, utlenialnosé, fluorki, miedz, oldw, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, nikiel, rte¢, selen, sod,
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, PWWA, bromiany, £ THM, I trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-
dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydryne, >chloranéw i chlorynéw, antymon, benzen,
pestycydy 1 Y pestycydow.,

Stwierdzono, ze woda pobrana réwniez w dniu 24.02.2016 r. 7 punktu poboru: Przepompownia
Sciekéw Radzyfi Chelmifiski, ul. Fijewo nie spelnia wymagan okreslonych w czedci A pkt 2
zalacznika nr 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). W badanej wodzie stwierdzono
zwigkszong ilos¢ ogélnej liczby bakterii w temp. 22°C po 72h: 206 itk /1 ml (norma: bez
nieprawidlowych zmian jtk /1 m}),

Badania sprawdzajgce, probek wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej przez administratora
wodociggu w dniu 2.03.2016 r. z Przepompowni Sciekéw Radzyi Chelmifski, ul. Fijewo
{sprawozdanie 1107/2016) i ze stacji uzdatniania wody Radzyn Chelminski (sprawozdanie
1108/2016))  wykazaly redukcje ogdlnej liczby bakterii w temp. 22°C po 72h wynoszaca
odpowiednio: 91 i 0 jtk/l ml co oznacza ze takie ilosci bakterii nie stanowig nieprawidlowvch zmian.

Réwniez badania sprawdzajace prébek wody pobranej w tym samym punkcie monitoringowym



w Przepompowni Sciekéw Radzyn Chelmisiski, ul. Fijewo i dodatkowo w Urzedzie Miasta i Gminy
Radzyf Chetminski, Pl. Tow. Jaszczurczege 9 po dzialaniach naprawczych, wykonane w ramach
kontroli urzgdowej sprawowane] przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grudzigdzu wykazaly redukcje ogdlnej liczby bakterii w temp. 22°C po 72h (sprawozdania
od 50/G/16/L.HK do 53/G/16/L.HK).

Inne probki wody pobranej w dniu 24.02.2016 r. ujawnily, ze woda nie spelnia wymagan
okreslonych w czgsci B pkt 2 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada
2015r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r,, poz. 1989),
W badanej wodzie stwierdzono przekroczenie amonowego jonu od 1,71 mg/dm® do 3,01 mg/dm?
(norma 0,50 mg/dm® ). Punkty poboru: stacja uzdatniania Radzyhn Chelminski i Urzad Miasta i Gminy
Radzyn Chetminski, Pl. Tow. Jaszczurczego 9 (sprawozdania nr 38/G/15/L.HK 139/G/15/L. HK).

Badania sprawdzajace, probek wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej przez administratora
wodociggu w dniu 2.03.2016 r. z Przepompowni Sciekow Radzyn Chelminski, ul. Fijewo i z budynku
Urzgdu Miasta i Gminy Radzyn Chelminski, Pl. Tow. Jaszczurczego 9 (sprawozdania nr 1107/2016;
1109/2016) nie ujawnily ponadnormatywnych ilosci amonowego jonu.

Badania wykonane w ramach kontroli urzedowe] sprawowane] przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grudziadzu, pobdr wody w dniu 5.09.2016 wykazaly ponownie zwigkszone
ilosei amonowego jonu 1,61 mg/dm?®. Punkt poboru: SPZOZ Radzyn Chelminski, ul. Tysigelecia 21
(sprawozdanie nr 167/G/16/L.HK). Nastgpnie chwilowo odnotowano poprawe badafi w ramach
kontroli wewngtrznej wykonanej przez administratora wodociggu (sprawozdanie z 5963/2016).

Badania kontrolne po dzialaniach naprawczych wykonane w ramach kontroli urzgdowej w stalych
punktach monitoringowych ze stacji uzdatniania wody (sprawozdanie 204/G/16/L.HK) i z SPZ0Z
Radzyn Chelminski, ul. Tysigclecia 21 (sprawozdanie 203/G/16/L.HK ) ponownie wykazaty
ponadnormatywne ilosci amonowego jonu odpowiednio w ilogei 1,78 ml/ dm?® oraz 2,00 mg/dm?.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu wystosowal
decyzje administracyjna nr 348/N.HK/16 z dmia 26 paZdziernika 2016 r. w sprawie doprowadzenie
jakosci dostarczane] wody w zakresie amonowego jonu do  zgodnych z obowigzujacymi
wymaganiami z terminem realizacji do dnia 31.12.2016 1.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Grudzigdzu, na podstawie uzyskanych sprawozdan
z badan, stwierdza warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Radzyn Chelminski.

Réwnoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pdin. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkancodw o
jakosci wody do spozycia,

Otrzymuja:
\1.  Adresat
2. ala
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